WEZEt POMPOWO-REGULACYJNY
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NAGRZEWNICA
Nagrzewnica N1 N2 N3 N4
Q (kW) 45 13 32 55
1 040 @25 032 @40
2 240 025 032 240
3 VLV4 VLV2,5 VLV4 VLV10
L. Magna 25-60 UPS 25-50 Magna 32-60 TP32-50/2R
N=85 W N=70 W N=85W N=120 W
5 240 025 032 040

Zawoér rownowazacy MSV-I

Zawér MSV-M
Zawor trojdrogowy w komplecie dostawy centrali wentylacyjnej z sitownikiem

Pompa obiegowa

Zawor zwrotny typ York

T - Temperatura 0 - 100°C

P -

Podejscia pod manometry

OBIEKT

PROJEKT WYKONAWCZY BUDYNKU - DOMU OPIEKI ZDROWOTNEJ
L,HOSPICJUM" - Z WEWNETRZNYMI INSTALACJAMI: ELEKTRYCZNA,
GAZOWA, WOD-KAN, CO, WENTYLACJA MECHANICZNA |
KLIMATYZACJA, NA DZIALCE NR 179/3 OBREB 13 W BUSKU ZDROJU.

ADRES BUDOWY

BUSKO ZDROJ, DZ. NR 179/3 OBR. 13

INWESTOR FUNDACJA GOSPODARCZA sw. BRATA ALBERTA w KIELCACH

25-725 KIELCE UL.SIENNA 5
TEMAT INSTALACJA CO, CT, WODY LODOWEJ BRANZA : CIEPLO TECH.
RYSUNEK PODLACZENIE NAGRZEWNIC WENTYLACYJNYCH SCHEMAT DATA X 2015
PROJEKTOWAL | INZ. MAREK KRUCZEK PODPIS

upr. GP-IV-8388/50/77

RYS. NR

ZESPOL MGR INZ. GRZEGORZ KRUCZEK

CO13

MGR INZ. ANNA SYNOWSKA




