ROZWINIECIE INSTALACJI GAZU - ZASILANIE LPG
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1. Zawér kulowy Dn25 do gazu
2. Zawor odcinajacy Dn25 typ MSV100 ALPA
3. Centralka ALPA LED8 S24P-17
4. Detektor gazu typ EcoDet-LPG1

5. Lampka sygnalizacyjna typ TSW2

6. Zewnetrzny sygnalizator akustyczny typSZOAzew OBIEKT
7. Centralka ALPA P-17

8. Szafka zewnetrzna o wym. 100x60 x 25 cm

PROJEKT WYKONAWCZY BUDYNKU - DOMU OPIEKI ZDROWOTNEJ
L,HOSPICJUM" - Z WEWNETRZNYMI INSTALACJAMI: ELEKTRYCZNA,
GAZOWA, WOD-KAN, CO, WENTYLACJA MECHANICZNA |
KLIMATYZACJA, NA DZIALCE NR 179/3 OBREB 13 W BUSKU ZDROJU.

ADRES BUDOWY

BUSKO ZDROJ, DZ. NR 179/3 OBR. 13

INWESTOR FUNDACJA GOSPODARCZA sw. BRATA ALBERTA w KIELCACH
25-725 KIELCE UL.SIENNA 5
TEMAT WEWNETRZNA INSTALACJA GAZU BRANZA : SANITARNA
RYSUNEK ROZWINIECIE INSTALACJI (ZE ZBIORNIKA LPG) | SKALA 1:100 |DATA X 2015
PROJEKTOWAL INZ. MAREK KRUCZEK PODPIS
upr. GP-IV-8388/50/77
RYS. NR
ZESPOL MGR INZ. GRZEGORZ KRUCZEK

G5

MGR INZ. ANNA SYNOWSKA




