, PE 63x5.6 SDR11 |

Wezet
redukcyjno-pomiarowy

[ klasy 100 1

Przestrzen wypetni¢

gruboziarnistym piaskiem

Przestrzen wypei¢
chudym betonem

~
%é\i -12.50

| L=13.50m

Poz.| Wyszczegdlnienie

Rura ostonowa ©88.9 x 3.6 (konce uszczelni¢ pianka poliuretanowa)

Potaczenie nieroztgczne stal - PE63 / PE-stal @50

Mufka potaczeniowa elektrooporowa PE63

Tasma ostrzegawcza

Uszczelnienie piankg poliuretanowg

Tasma ostrzegawcza

NO|OAWIN|—~

Kurek gtéwny @50

Wezet ZG wg. dysp.rys.G4

OBIEKT

PROJEKT WYKONAWCZY BUDYNKU - DOMU OPIEKI ZDROWOTNEJ
L,HOSPICJUM" - Z WEWNETRZNYMI INSTALACJAMI: ELEKTRYCZNA,
GAZOWA, WOD-KAN, CO, WENTYLACJA MECHANICZNA |
KLIMATYZACJA, NA DZIAL.CE NR 179/3 OBREB 13 W BUSKU ZDROJU.

ADRES BUDOWY | BUSKO ZDROJ, DZ. NR 179/3 OBR. 13

INWESTOR FUNDACJA GOSPODARCZA sw. BRATA ALBERTA w KIELCACH
25-725 KIELCE UL.SIENNA 5
TEMAT WEWNETRZNA INSTALACJA GAZU BRANZA : SANITARNA
RYSUNEK SCHEMAT INSTALACJI ZALICZNIKOWEJ DATA X 2015
PROJEKTOWAL INZ. MAREK KRUCZEK PODPIS
upr. GP-IV-8388/50/77
RYS. NR
ZESPOL MGR INZ. GRZEGORZ KRUCZEK

G6

MGR INZ. ANNA SYNOWSKA




