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LEGENDA

— Trasy przewoddow

— Tablice rozdzielcze

OPRAWY DOSWIETLENIOWE

MONITOR—-1 LED EVG—KKA kierunkowa oprawa ewakuacyjna z piktogramem
jednostronna, zasilana z inwertera, autonomia 1h, certyfikat CNBOP

MONITOR—-2 LED EVG—KKA kierunkowa oprawa ewakuacyjna z piktogramem,
montaz CLICK—ON, dwustronna, zasilana z inwertera, autonomia 1h, certyfikat CNBOP

MONITOR—1 LED IP65 EVG—KKA kierunkowa oprawa ewakuacyjna z piktogramem
jednostronna, zasilana z inwertera, autonomia 1h, certyfikat CNBOP

VERSO LED HO 4x1W EVG—KKA oprawa ewakuacyjna dostropowa,
zasilana z inwertera, autonomia 1h, certyfikat CNBOP

POINT LED 1W AW EVG—KKA ATl oprawa dostropowa ewakuacyjna, zasilana z inwertera,
autonomia 1h, autonomicznie nadzorowana certyfikat CNBOP

MONITOR—1 IP65 4x1W EVG—KKA ATl oprawa ewakuacyjna, zasilana z inwertera,
autonomia 1h, autonomicznie nadzorowana, wspdtczynnik IKO9 certyfikat CNBOP

SPIS POMIESZCZEN

1.01 Pokdj dzienny
.02 Pokoj terapii zajeciowej
3 Magazyn podreczny

5 Magazyn podreczny

6 Pokoj rehabilitacii

7 Sekretariat (administracja)

8 Biuro zarzqdu (administracja)
9 Pokéj biurowy (administracja)
0 Pokéj biurowy (administracja)
1 Pokj biurowy (administracja)

2 Przedsionek (WC personelu)
3 WC personelu

4 Pom. porzqdkowe

5 Kottownia

6 Pokdj biurowy (wolontariat)

.18 Antresola (kaplica)

.19 Pokéj socjalny (administracja)
1 Magazyn bielizny brudne;j
2 Magazyn bielizny czystej
3 tazienka ogdlna

4 Brudownik

5 Pokdj chorych

6 Lazienka

7 Magazyn bielizny brudne;
8 Pokdj chorego

9 tazienka

0 Pomieszczenie porzqdkowe
1 Pokdj chorych

2 Pokdj chorych

3 tazienka

4 Pokdj chorych

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

3

3

37 Pokdj chorych

38 tazienka

39 Pokdj chorych

40 Pokdj izolacji chorego

41 Lazienka (izolatka)

42 Sluza (izolatka)

43 Post morte

44 Magazyn bielizny czystej
45 Magazyn bielizny brudnej
46 Archiwum medyczne

47 Pokdj chorych

48 tazienka

49 Magazyn bielizny czystej
50 Pokdj chorych

51 WC personelu

52 Przedsionek (WC personelu)
53 Kabina prysznicowa

94 Herbaciamnia

55 Pokdj pielegniarek

5
5
5
5
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
7

7 WC ogblne

8 WC ogdlne

9 Pokdj chorych
0 Pokdj chorych
1 Lazienka

2 Pokdj chorych
3 Pokdj chorych
4 tazienka

5 Pokdj chorych
6 Lazienka

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1.67 Pokdj chorych
1

1

1

0 Sala konferencyjna (administracja)

6 Pomieszczenie techniczne — Gtéwny Punkt Dystrybucyjny

UWAGA

Przewody prowadzic:

PROJEKT WYKONAWCZY BUDYNKU - DOMU OPIEKI ZDROWOTNEJ ,HOSPICJUM”
- ZWEWNETRZNYMI INSTALACJAMI: ELEKTRYCZNA, GAZOWA, WOD-KAN, CO,
WENTYLACJA MECHANICZNA | KLIMATYZACJA,

NA DZIALCE NR 179/3 OBREB 13 W BUSKU ZDROJU.

ADRES BUDOWY

BUSKO ZDROJ, DZ. NR 179/3 OBR. 13

W poziomie w
w korytkach
W poziomie w
W pionie pod

pomieszczeniaoch z sufitami podwieszonymi
metalowych (rys.37-39) lub na uchwytach
pomieszczeniach kez sufitdow podwieszonych pod tynkiem

Tynkiem

FUNDACJA GOSPODARCZA sw. BRATA ALBERTA w KIELCACH

PROJEKT ARCHITEKTONICZNY-WYKONAWCZY

Plan instalacji oswietlenia awaryjnego

BRANZA : ELEKTRYCZNA

i ewakuacyjnego - rzut pietra

SKALA 1:100

DATA 11. 2015
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