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LEGENDA
Trasa kabli F/FTP kat.6A 1SO, 4 pary 23AWG, LSZH

Gniazdo ACO Ultra 2GHz ekranowane + wkladka ekranowana ACO Plus RALS010 2xRJ45 kat.6A 1SO, 100BaseT/100BaseT (1236/1236)

Gniazdo ACO Ultra 2GHz ekranowane + wkladka ekranowana ACO Plus RAL9010 1xRJ45 kat.6A I1SO, TS568A
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Szafa HD 45U 800x1000, drzwi przdéd/tyt dwuskrzydtowa perforacja 80%, RAL9005

(p)
9
(ws)

UWAGA

Kakle prowadzic:

W poziomie w pomieszczenioch z sufitami podwieszonymi

w korytkach metalowych (rys.37-39) lub na uchwytach

W poziomie w pomieszczeniach kez sufitdw podwieszonych pod tynkiem
W rurze PCV karbowanej RKLG fi 20/15mm

W pionie pod tynkiem w rurze PCV karbowonej RKLG fi 20/15mm

SPIS POMIESZCZEN

1.01 Pokéj dzienny
.02 Pokdj terapii zajeciowej
3 Magazyn podreczny

5 Magazyn podreczny

6 Pokdj rehabilitacji

7 Sekretariat (administracja)

8 Biuro zarzqdu (administracja)
9 Pokéj biurowy (administracja)
0 Pokoj biurowy (administracja)
1 Pokdj biurowy (administracja)
2 Przedsionek (WC personelu)
3 WC personelu

4 Pom. porzqdkowe

5 Kotfownia

6 Pokdj biurowy (wolontariat)

8 Antresola (kaplica)

1 Magazyn bielizny brudnej
2 Magazyn bielizny czystej
3 tazienka ogbina

4 Brudownik

5 Pokdj chorych

6 Lazienka

7 Magazyn bielizny brudnej
8 Pokdj chorego

9 lazienka

0 Pomieszczenie porzqdkowe
1 Pokéj chorych

2 Pokdj chorych

J Lazienka

4 Pokdj chorych
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.57 Pokdj chorych

.38 tazienka

.39 Pokdj chorych

.40 Pokdj izolacji chorego

4 Lazienka (izolatka)

42 Sluza (izolatka)

.43 Post morte

.44 Magazyn bielizny czystej
.45 Magazyn bielizny brudnej
.46 Archiwum medyczne

.47 Pokdj chorych

.48 Lazienka

.49 Magazyn bielizny czystej
.90 Pokdj chorych

.51 WC personelu

.52 Przedsionek (WC personelu)
.93 Kabina prysznicowa

.04 Herbaciarnia

.25 Pokdj pielegniarek
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7 WC ogdlne

8 WC ogblne

9 Pokdj chorych
0 Pokdj chorych
1 tazienka

2 Pokdj chorych
3 Pokdj chorych
4 tazienka

9 Pokdj chorych
6 Lazienka

7 Pokdj chorych

9 Korytarz
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1.70 Korytarz

9 Pokdj socjalny (administracja)
0 Sala konferencyjna (administracja)

6 Pomieszczenie techniczne — Gltowny Punkt Dystrybucyjny

PROJEKT WYKONAWCZY BUDYNKU - DOMU OPIEKI ZDROWOTNEJ ,HOSPICJUM”
- ZWEWNETRZNYMI INSTALACJAMI: ELEKTRYCZNA, GAZOWA, WOD-KAN, CO,

WENTYLACJA MECHANICZNA | KLIMATYZACJA,

NA DZIAL.CE NR 179/3 OBREB 13 W BUSKU ZDROJU.

ADRES BUDOWY

BUSKO ZDROJ, DZ. NR 179 /3 OBR. 13

FUNDACJA GOSPODARCZA sw. BRATA ALBERTA w KIELCACH

PROJEKT ARCHITEKTONICZNY-WYKONAWCZY

Plan instalacji okablowania strukturalnego
- rzut pietra

BRANZA : ELEKTRYCZNA

SKALA 1:100

DATA 11. 2015
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