Pokdj 1.56

GPD

45U, 800x1000

167xRJ45

parter: 92 x RJ45
pietro: 75 x RJ45

38 linii

46 linii

(1.75-1.76)
(1.71-1.74)
(1.69-1.70)
(1.67-1.68)
(1.65—1.66)
(1.63—-1.64)
(1.61-1.62)
(1.57-1.60)
(1.53-1.56)
(1.51-1.52)
(1.47-1.50)
(1.43-1.46)
(1.39-1.42)
(1.35-1.38)
(1.31-1.34)
(1.27-1.30)
(1.23-1.26)
(1.17-1.21)
(1.15-1.16)
(1.13-1.14)
(1.11-1.12)
(1.09-1.10)
(1.07-1.08)
(1.05—-1.06)
(1.01-1.04)

.67
.65
.63
.62
.60
.59
.55
.50
47
.40
.39
37
.34
.32
31
.28
.25
.20
.16
.11
.10

_ a2 a4 A . s . A s e s e s A s s

a2

Pietro

(0.91-0.92)
(0.89-0.90)
(0.87-0.88)
(0.81-0.86)
(0.75-0.80)
(0.69-0.74)
(0.67-0.68)
(0.65-0.66)
(0.63-0.64)
(0.59-0.62)
(0.55-0.58)
(0.53-0.54)
(0.49-0.52)
(0.45-0.48)
(0.41-0.44)
(0.37-0.40)
(0.33-0.36)
(0.29-0.32)
(0.27-0.28)
(0.25-0.26)
(0.21-0.24)
(0.19-0.20)
(0.17-0.18)
(0.15-0.16)
(0.13-0.14)
(0.11-0.12)
(0.09-0.10)
(0.05-0.08)
(0.01-0.04)

0.94
0.93
0.91
0.90
0.87
0.84
0.83
0.82
0.73
0.63
0.60
0.57
0.56
0.54
0.52
0.50
0.47
0.44
0.39
0.33
0.24
0.12
0.1
0.10
0.9

0.6

0.5

0.4

0.2

Parter

aCl

Kabel F/FTP kat.6A ISO,

Gniazdo ACO Ultra 2GHz

4 pary 23AWG, LSZH

ekranowane

E Szafa HD 45U 800x1000, drzwi przéd/tyt dwuskrzydtowa perforacja 80%, RAL9005

¢ bael F/FTP latyLSDH

PROJEKT WYKONAWCZY BUDYNKU - DOMU OPIEKI ZDROWOTNEJ ,HOSPICJUM”
- ZWEWNETRZNYMI INSTALACJAMI: ELEKTRYCZNA, GAZOWA, WOD-KAN, CO,

WENTYLACJA MECHANICZNA | KLIMATYZACJA,
NA DZIALCE NR 179/3 OBREB 13 W BUSKU ZDROJU.

ADRES BUDOWY

BUSKO ZDROJ, DZ. NR 179/3 OBR. 13

FUNDACJA GOSPODARCZA sw. BRATA ALBERTA w KIELCACH

PROJEKT ARCHITEKTONICZNY-WYKONAWCZY

Schemat ideowy okablowania strukturalnego

BRANZA : ELEKTRYCZNA

SKALA -/-
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