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Kabel F/FTP kat.6A ISO, 4 pary 23AWG, LSZH

Modul gniazda RJ45 XG kat.6A STP,SL,AWC,T568A/B w puszce natynkowej
j.w. lecz w puszce podtynkowe]j

Kamera minikoputkowa lllustra Essentials 720p wew.

Kamera tubowa lllustra Essentials 1080p wew/zew

PROJEKT WYKONAWCZY BUDYNKU - DOMU OPIEKI ZDROWOTNEJ ,HOSPICJUM”
- ZWEWNETRZNYMI INSTALACJAMI: ELEKTRYCZNA, GAZOWA, WOD-KAN, CO,
WENTYLACJA MECHANICZNA | KLIMATYZACJA,

NA DZIAL.CE NR 179/3 OBREB 13 W BUSKU ZDROJU.

ADRES BUDOWY BUSKO ZDROJ, DZ. NR 179/3 OBR. 13

FUNDACJA GOSPODARCZA sw. BRATA ALBERTA w KIELCACH

PROJEKT ARCHITEKTONICZNY-WYKONAWCZY ,

- . — — BRANZA : ELEKTRYCZNA
Schemat ideowy instalaciji telewizji
dozorowej CCTV SKALA -/- |DATA 11.2015

PROJEKTOWAL inz. LESZEK CZAJA

Nr UAN Upr. 180/89

Nr UAN Upr. 381/89 RYS. NR
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SPRAWDZIt mgr inz. STANISLAW JANIA

Nr UAN Upr. 188/89
Nr UAN Upr. 380/89




