1.34 1.37

1.34.2 1.37.2
1.34.1 1.37.1
1.34 1.37

1.47
1.47.2
1.47.1

1.60
1.60

1.60

LLCD

Zasilacz

0.93
0.93

0.93

LLCD

Zasilacz

Parter
LEGENDA
Kabel YTKSYekw 4x2x0,8
Kabel F/UTP kat.6, LSZH
Przewsd YDY 2x1,5mm?
Elementy systemu Zettler Medicall 800
LCDl Uniwersalny wyswietlacz LCD — stacja operatorska

Zasilacz

% & B[]
Q)
[\

Zasilacz 24V/10A w obudowie

Wzmacniacz liniowy z separacjq galwaniczng
Lampka sygnalizacyjna z elektronikq
Lampka sygnalizacyjna

Przycisk przywotawczy + przycisk do reki
Przycisk kasowania

Przycisk przywotawczy pociggowy

PROJEKT WYKONAWCZY BUDYNKU - DOMU OPIEKI ZDROWOTNEJ ,HOSPICJUM”
- ZWEWNETRZNYMI INSTALACJAMI: ELEKTRYCZNA, GAZOWA, WOD-KAN, CO,
WENTYLACJA MECHANICZNA | KLIMATYZACJA,

NA DZIAL.CE NR 179/3 OBREB 13 W BUSKU ZDROJU.

ADRES BUDOWY

BUSKO ZDROJ, DZ. NR 179/3 OBR. 13

FUNDACJA GOSPODARCZA sw. BRATA ALBERTA w KIELCACH

PROJEKT ARCHITEKTONICZNY-WYKONAWCZY
o) c ONIC © c BRANZA : ELEKTRYCZNA

Schemat ideowy instalacji przywotawczej SKALA -/- |DATA 11.2015

PROJEKTOWAL. |inz. LESZEK CZAJA

Nr UAN Upr. 180/89

Nr UAN Ubr- 361/89 RYS. NR
SPRAWDZIL.  [mgrinz. STANISLAW JANIA 3 3

Nr UAN Upr. 188/89
Nr UAN Upr. 380/89




